
浙江省人民医院朝晖院区1号楼物流系统采购招标项目

更正文件（第一号）

采购编号：GXTC-C-25360016
各供应商：
本采购更正文件（第一号）是对各供应商提出的疑问所作的答复及采购人对有关采购事宜的更正说明，请各供应商对照采购文件仔细阅读，凡本更正文件（第一号）与采购文件内容不一致之处，一律以本更正文件（第一号）为准。
更正说明

1、招标文件第五章 采购需求：三、技术参数要求中

	▲2.4.6
	应根据科室特点，为收发频率高、物资收发量大的科室配备触摸屏控制一体机，触摸屏尺寸应≥20寸，为保证站一体性及节省科室空间，触摸屏需在内置设计，不能采用单独安装方式。需提供第三方权威检测机构出具的在有效期内的具有CMA或CNAS标志的检测报告。


 更正修改为：
	▲2.4.6
	应根据科室特点，为收发频率高、物资收发量大的科室配备触摸屏控制一体机，触摸屏尺寸应≥20英寸，为保证站一体性及节省科室空间，触摸屏需在内置设计，不能采用单独安装方式。需提供第三方权威检测机构出具的在有效期内的具有CMA或CNAS标志的检测报告。


采购人：浙江省人民医院
  采购代理机构：国信招标集团股份有限公司
                                    2025年2月19日

                                                                   －                                                                                                                                            
回    执
至：浙江省人民医院、国信招标集团股份有限公司 

贵单位发出的“浙江省人民医院朝晖院区1号楼物流系统采购招标项目”补充更正文件（第一号）共  1  页，已收悉且无异议，特此确认。（回执传真至0571—88084051或扫描发送至邮箱291594760@qq.com 华工收）
投标单位（须填写并加盖公章）：                  

          2025年   月  日
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