政府采购项目需求表

采购项目名称：湖南警察学院第一、第二教学楼电梯及第二教学楼电梯井道维保项目             

政府采购编号：

采购部门名称（盖章）：后勤管理处     提交时间：　2022年6 月16日

项目经办人：  汤兴旺                联系电话：  13707489886
	要求事项
	内容
	备注

	一、供应商特定资格条件要求
	必须提供中华人民共和国特种设备安装改造维修资质（电梯）证书A级（含）及以上资格证。
	《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	二、技术规格、参数与要求
	（一）品目名称：湖南警察学院第一、第二教学楼电梯及第二教学楼电梯井道维保项目
（二）数量：5台电梯、1台钢结构外封玻璃井道（后附清单）
（三）用途的简要说明：电梯的例行维护保养，年检；电梯井道的例行维护保养
（四）技术规格、参数与要求（详见工程量清单）

1、必须按《特种设备安全监察条例》第三十一条规定，每15日一次派遣保养人员定期对电梯进行规范性维护保养；

2、维护保养应按GB/T18775《电梯维修规范》执行，并做好维保记录，交甲方签字认可，作为支付维保费的依据；

3、对电梯提供24小时紧急故障处理服务；

4、电梯在正常使用中发生故障时，应在接通知5分钟后30分钟内派专业维保人员到达现场进行处理；一般故障应在2小时内解决；重大故障应在7天内解决；

5、电梯井道外封玻璃每年应至少清洗一次；

6、电梯井道的钢结构及玻璃应15天检查一次；

7、电梯井道钢结构（包括但不限于防腐除锈、防火、变形监测、其他病害检查与维护等）应每六个月至少维护保养一次；

8、电梯井道的防水处理及密封胶的修补与维护。

9、本次报价包含了年检费用和300元以内的小配件免费更换费用；
10、本次报价含税、含利润、维护等全部费用。
（五）供货范围：电梯的例行维护保养，年检；电梯井道的例行维护保养

（六）附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

（七）验收标准和方法 ：电梯维保按照《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)、GB/T18775《电梯维修规范》执行；钢结构井道按《钢结构维护保养规范》执行。

（八）安装调试及技术服务(含培训)要求

（九）售后服务的要求 ：1、电梯在正常使用中发生故障时，应在接通知5分钟后30分钟内派专业维保人员到达现场进行处理；2、一般故障应在2小时内解决；重大故障应在3天内解决；

3、以上如有违反，甲方有权按1000元/次在合同维保金额中扣除，若发生第3次未及时赶到现场处理，甲方有权终止本维保合同；

4、乙方需对电梯提供24小时紧急故障处理服务；

5、每逢甲方有重大活动等，乙方均需无条件的派维保人员全程陪同。若有违反，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方带来的相关损失。
（十）其它需要说明的事项
	1、属于采购文件的实质性要求条款的，请用符号“★”标明。否则属于采购文件的非实质性要求条款；

2、未尽事项，可另附表格或材料。

	三、履约要求
	（一）甲方名称、地址 湖南警察学院，远大三路九号
（二）项目现场   
（三）履行合同的时间、地点及方式： 二年、湖南警察学院、固定综合单价方式

（四）质量保证期    二年
（五）响应时间    
（六）合同价款支付方式和条件 按实结算，合同签订后每半年付款一次。

（七）伴随服务
（八）解决争议的方式  □ 提请仲裁  ☑ 向人民法院提起诉讼

（九）其他未尽事项
	

	四、其他要求
	（一）是否面向中小企业采购    是 ☑   否 □

（二）是否接受联合体          是 □   否 ☑

（三）是否接受备选方案        是 □   否 ☑

（四）是否经财政部门同意采购进口产品  是 □ 否 ☑

（五）其他
	


采购代理部门名称：（盖章）                接收时间：　　年　月　日

经办人：                                 联系电话：

附件：

电梯及电梯井道参数表
	序号
	地点
	电梯

品牌
	电梯型号、参数
	维保到期时间
	下一次年检时间
	数量

	1
	第一教学楼
	江南嘉捷
	型号：S830

层站：8/8/8
	2022年7月20日
	2022年10月
	1台

	2
	
	
	型号：S830

层站：8/8/8
	2022年7月20日
	2022年10月
	1台

	3
	
	
	型号：S830

层站：8/8/8
	2022年7月20日
	2022年10月
	1台

	4
	
	
	型号：S830

层站：8/8/8
	2022年7月20日
	2022年10月
	1台

	5
	第二教学楼
	歌拉瑞
	型号：GEO-MRL
层站：7/7/7
	2022年7月20日
	2022年7月
	1台

	6
	
	电梯井道
	钢结构井道，外封玻璃

井道外尺寸：2.5米宽*2.5米长*23米高

廊桥部分钢结构：共计面积约10平方米

玻璃外墙尺寸为：2.5米宽*23米高*3面，0.8宽米*23米高*2面（廊桥部分）
	2022年7月20日
	/
	1台


