杭州市第一人民医院桐庐医院新增部分空调采购项目
一、项目概述：
本项目采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、调试费、附属材料（包括空调室外机所需支架、所有铜管、空调开孔、空调布线等费用）及税收、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。
二、商品信息及技术参数：
	商品名称
	参数
	数量
	单位
	控制总价（元）
	意向品牌及型号

	挂壁机
	  产品类型壁挂机
  冷暖类型冷暖型
  定频/变频变频
  额定电压220
  匹数1.5匹
  能效等级二级
  适用面积14-22㎡
  制冷量 (kw)3500
  制冷功率 (w)855
  内机毛重 (kg)11
  内机尺寸(长*宽*高) (mm)宽855mm；高190mm；深300mm
  外机尺寸(长*宽*高) (mm)宽345mm；高860mm；深545mm
  外机毛重 (kg)29 
	1
	台
	2500
	海尔  KFR-35GW/20MCA82

	柜机
	  产品类型柜机
  冷暖类型冷暖型
  定频/变频变频
  额定电压220
  匹数3匹
  能效等级二级
  能效备案号二级能效
  适用面积20m²-40m²
  风量 (m³/h)1200m3/h
  制冷量 (kw)7.2
  制冷功率 (w)2200
  制热量 (kw)9300
  制热功率 (w)2990
  内机毛重 (kg)39.5
  内机尺寸(长*宽*高) (mm)506*302*1765
  内机噪音 (dB)46
  外机尺寸(长*宽*高) (mm)900*370*620
  外机毛重 (kg)45
  外机噪音 (dB)56
	2
	台
	10000
	海尔   KFR-72LW/03XDB82U1

	柜机
	  
产品类型柜机
  冷暖类型冷暖型
  定频/变频变频
  额定电压380
  匹数5匹
  能效等级二级
  制冷量 (kw)12.15
  制冷功率 (w)4700
  内机毛重 (kg)44
  内机尺寸(长*宽*高) (mm)350*600*1880
  外机尺寸(长*宽*高) (mm)950*370*815
  外机毛重 (kg)60
	2
	台
	15500
	海尔   KFR-120LW/5YAF82


注：1.投标时需参考上表上传供货报价单（负责人签字并加盖公章）；
2.本项目所有空调机冷媒管均须符合国家标准采用优质铜管，所有空调机均须符合国家新能效标准二级及以上，符合政府采购需求；
3.对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求；
4.产品形式：所投产品为2024年1月之后生产的产品；
5.控制总价包含所有设备、材料、运输、打孔、安装调试及人工费等，铜管长度均约3米，供应商自行测算报价，以上费用包含在投标总报价内。
三、报价要求
1.请按推荐品牌型号要求进行报价和响应，未按推荐品牌和型号要求报价和响应的均视作无效报价，我方有权取消预中标结果。
2.报价人在报价时，需仔细核对报价商品是否符合本项目采购要求的技术和商务条款。
3.供应商承诺和响应条款作为合同的附件是采购合同不可分割的组成部分。 
4.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。
5.以下情况采购人有权处理：（1）如果本次采购的货物为国家规定的政府采购节能产品、环保产品目录中的商品，供应商报价商品不符合要求的，将视作无效报价处理。（2）为推进建设资源节约型、环境友好型社会，采购人有权优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料、产品和服务。
四、商务技术服务要求
（一）供货要求：
1.供方所供的货物必须为全新的原产原包装，符合国家标准的合格产品；
2.所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；
3.要求在签订合同前提供针对本项目的原厂销售和售后服务授权书原件；
4.所供货物必须为意向品牌和型号；
5.投标产品必须为同一品牌。
（二）售后服务要求：
1.质保期要求：空调整机及配件原厂质保，质保期不少于6年，质保期从安装调试完成之日开始计算；
2.乙方供应的货品应与甲方要求的品牌、型号相符。如不符甲方要求，甲方有权拒收，造成的一切损失由乙方承担；
3.在质保期内，如产品质量或规格与甲方要求不符，或证实产品有缺陷的，乙方必须在24小时内采取补救措施或赔偿。如乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要补救措施，但其风险和费用将由乙方承担；
4.为保障售后服务，中标供应商需要提供本地化服务及定期巡检；
5.技术支持要求：质保期内提供免费上门维护、升级服务。并提供不少于7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。对故障在接到电话后1小时内响应，2小时内到达现场, 12小时内修复，若遇重大故障48小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用，上述维修、维护的人工、材料成本等费用均已包含投标报价中。
（三）安装验收：
1.本项目安装开工前须提供专项的安装施工方案，经甲方认可后方可安装施工，安装位置需科学合理并经甲方确认，安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求；
2.空调内外机应做到横平竖直，美观平整，室外机安装于指定位置，空调室外机支架安装按照《GB/T 35753-2017 空调器室外机安装用支架》要求进行安装；
3.冷凝水管道必须按照规范缚设坡度、坡向就近接入排水管；
4.铜管须根据国家标准采用优质铜管，不允许对接；
5.工程完成后，乙方须负责全部系统的保护和清洁工作，直至设备验收合格并交付业主正常使用为止。系统测试和试运行合格后由甲方乙方共同检查验收，空调设备的技术性能和产品质量必须符合国家或行业有关产品标准；
（四）交货时间和地点：
交货时间:中标单位合同签订后， 20个日历天安装调试完毕，正式交付使用。
 交货地址:杭州市第一人民医院桐庐医院。
（五）货款支付：
付款方式：合同签订后，甲方在得到发票后30个工作日内支付货款。乙方逾期未提供发票的，甲方有权顺延支付且不视为违约。
（六）其他要求：
1.本项目为政采云竞价采购，所有招标参数均须满足；
2.因本次采购涉及部分施工安装操作，为确保施工质量，避免不必要的纠纷和争议，参与报价的单位请提前联系进行现场勘查测量，如未进行现场踏勘产生的问题后果自负；
3.为了确保项目实施服务质量，要求预中标单位在中标结果确认前提供采购要求所需文件并加盖原厂公章，不符合采购要求的，视为放弃/取消成交资格；
4.中标单位需做好空调设备运输、安装全过程安全管理，确保施工安全，施工过程发生一切安全问题或事故，由中标单位承担相应风险和责任。

