一、项目信息
项目名称：金清实验中学食堂空调采购采购
采购单位：金清实验中学
投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供)；
3.未在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内。
4.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk182496997] 提供本项目原厂授权文件与质保函。
☐有特定资格要求：该特定条件的法律法规依据：
2、 采购需求清单 
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]天花机参数表

	整机型号（一级能效）
	
	QR-72QW/BBP

	室内机型号
	
	QR-72Q3

	室外机型号
	
	QR-72W/BBP

	室内机电源
	
	220V~/50Hz

	室外机电源
	
	220V~/50Hz

	额定制冷量
	kW
	7.5(2.1~8.5)

	额定制热量
	kW
	9.5(2.5~10)

	额定制冷功率
	kW
	2.3(0.43~3.2)

	额定制热功率
	kW
	3(0.450~3.4)

	额定制冷电流
	A
	10.7(3.4~14.8)

	额定制热电流
	A
	13.9(3.5~15.8)

	全年性能系数(APF)
	Wh/Wh
	4.1

	最大输入电流
	A
	18.5

	最大输入功率
	
	4000

	室内风量
	mlh
	1100

	室内静压
	Pa
	0

	室内/外机净重
	kg
	25/44

	室内机噪音(低-高)
	dB(A)
	35-45

	室外机噪音
	dB(A)
	55

	制冷剂/充注量
	kg
	R32/1.4

	室内机尺寸(长*宽*高)
	mm
	840x840x210

	室外机尺寸(长*宽高)
	mm
	961x320x700

	室内机安装尺寸
	mm
	780x680

	室外机安装尺寸
	mm
	632x352

	面板尺寸
	mm
	950x950x50

	液管/气管规格
	mm
	ф6.35/ф15.88

	冷凝水管规格
	mm
	DN25

	外机制冷运行温度范围
	
	-15℃~56℃

	外机制热运行温度范围
	
	-15℃~30℃




三、商务要求
	商务项目
	商务要求

	▲特别事项
	只有本地区的商家可以参加竞价，反向竞价竞标结束之日起3个工作日内，中标供应商须提供所供产品的厂家销售授权和售后承诺，否则不予签订合同，反向竞价结果作废。商品包含内部铜管、线路等一切配件。必须是一级效能。

	交货时间及地点
	1、交货时间：合同签订后10个工作日内完成供货、安装、调试。
2、地点：金清实验中学

	售后服务保障要求
	1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。
2、质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。
3、发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，24小时内解决故障。

	报价要求
	1、项目为交钥匙工程，报价含设备费、材料费(含标准附件、备品配件、专用工器具等)、 运杂费、保险费、安装费、调试费、检测验收费、利润、税金、质保期费用以及与完成本项目有关的技术服务、其他售后服务等为完成本项目的所有费用。此外甲方不再另行支付其他任何费用。报价不得超出控制价。
2、不组织踏勘现场，投标人应自行评估投标项目的风险和可行性，并承担相应的风险。如果投标人因未进行现场勘查而导致对项目情况了解不足，进而影响投标决策或合同履行，其后果应由投标人自行承担。
3、安装要求以采购方指定的安装位置为准。

	安全保证
	中标单位需做好空调设备运输、拆除、安装过程中的安全管理，确保施工安全。施工过程中发生一切安全问题或事故，由中标单位承担相应风险和责任。

	质量保证
	1、质保期为5年，自验收合格之日起计，质保期内提供1年7×24小时原厂质保，空调质量保证期内发现质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。
2、所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏、缺陷或与清单不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
3、所有产品质量应符合招标参数的全部要求，符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
4、提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。



注：▲” 系指实质性要求条款，“★”系指重要参数条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
