屋面防水层等设施维修方案
一、修补防水层
经工程技术部排查，共发现四处漏水点，分别位于展厅三楼、四楼，北二楼，餐厅洗碗间。
展厅漏水点需局部清理老化SBS及烤油起层部分，加铺SBS进行烤粘修补。面积约75平米。
北二楼屋面防水垫层损坏，需重新铺设垫层并进行烤粘修补。修补部分约25平米。
洗碗间漏水点需局部清理老化SBS及烤油起层部分，加铺SBS并进行烤粘修补，面积约25平米。
二、更换部分屋面天窗双层夹胶玻璃
展厅6块、主楼2块天窗双层夹胶玻璃爆裂，造成漏水。维修需拆除坏玻璃，更换新夹胶玻璃。玻璃需现场量尺定制，合计约20平方米。
三、展厅三、四楼开设新出入口
[bookmark: _GoBack]出入口设在三、四楼旋转楼梯处。施工需贯通两层墙面、封堵双门套。预计开2.5m*2.5m双墙两个洞及封堵门套4套。
