附件1：新疆工程学院采购项目需求表

项目名称：新疆工程学院 气象监测测试材料 项目

技术规格、参数与要求

项目简要介绍（项目内容及预算金额）（气象监测测试材料；预算100000元）
参数（项目描述、任务书：需实现的功能或者目标；满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求，采购对象的名称、品种、数量、规格、产地、质量、运输、安全要求等内容；能够通过客观指标量化的应当量化，可附表格说明；用“★”标明主要技术参数并明确是否接受负偏离）：
1）气象五参数（1套）：温度范围-40～80℃，分辨率0.1℃，准确性±0.2℃；湿度范围0～100%，分辨率0.1%RH，±2%(≤80%RH)，±5%(>80%RH)；风速测量范围：0-70m/s，测量精度：±(0.3+0.03v)m/s，分辨率：0.1m/s；风向范围0～360°，分辨率3°，准确度±3°；气压范围300～1100hPa，分辨率0.1hPa，准确度±0.3hPa。
2）★全天空成像仪（1套）：内嵌电脑主机；视场角180°；图像解析度及存储格式1600 x 1200 pixels，JPEG；采样频率可调（最快 30s 每张图像）；数据尺寸每天 60M（如果 10 分钟拍照一次）；操作系统Win XP, Vista, Win 7 and Win10；通信方式标准以太网（TCP/IP）；分布式操控软件，可以通过服务器控制多台成像仪，具有数据存储、显示和再处理功能；尺寸20*20*20cm 重量3 kg；供电及功耗12V/1A；测云距离0-10km；云量范围0~100%；可见光像素≥100 万；红外探测波长8-14μm；测量精度±20%（水平）；能见度≥2km。
3）微型空气质量监测仪（1套）: 气体传感器和粉尘传感器安装于半球形探头结构内，传感器探头内包含CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10四气二尘监测要素；PM2.5/PM10测量范围0～1000μg/m³，精度±10%FS；SO2测量范围0～500ppb，精度±10%FS；NO2测量范围0～500ppb，精度±10%FS；O3测量范围0～500ppb，精度±10%FS；CO测量范围0～4000ppb，精度±10%FS。

4）★热辐射传感器（1套）: 热辐射传感器的具体原理是由黑体材料针对热电偶堆产生的热电势，该热电势同热辐射量成函数关系。传感器信号输出线从传感器底部引出，红正黑负；传感器类型：热电式；灵敏度：7～15μV∕W.m-2；响应时间：＜5S(63%应答)；视角：约120度（全角）；尺寸：26mm（直径）*30mm；输出范围：0～10mV；测量精度：±7%；分辨率：0.1 KW/m2；测量范围：0～1KW/m2。

5）★气象观测支架（1套）：采购前需提供设计方案图纸，并审批通过
6）★气象监测软件平台（1套）：数据统一上传到云端，可以在云平台对设备进行数据查看和设备参数设置；支持PC、手机APP、小程序等多端软件对设备进行管理；支持可视化数据大屏视图，可以在电视、LED大屏幕上，动态显示数据、包含设备在地图上的分布、告警日志、统计数据等，支持自定义显示模组，并可以定制大小及拖动定位；支持主账号和子账号功能，在主账号上可以自行创建子账号，将设备分配给不同子账号进行显示和管理，便于管理；多站点数据可以自由组合对比查看历史数据；多站点数据可以自定义融合同屏显示，不同设备的数据可以按需在同一界面显示对比；支持自定义告警，包括数据报警、设备离线报警、设备数据长时间不变更等多种条件定义，并支持告警方式为短信、微信通知、邮箱、APP推送等；支持逐时曲线、不同要素对比曲线、风玫瑰图等多种曲线查看方式；可以实时显示风向罗盘、风玫瑰图、实时曲线等实时数据形式；支持实时视频直播源显示视频监控；APP可以查看当天的日出、日落时间，以及实时太阳方位和当天月相信息；APP支持分享实时及历史数据，分享的实时数据页面可以管理分享的截止时间；开放API接口方便客户平台数据采集；丢失数据自动补发数据，最多补发前24小时数据。
3、附件及备品备件要求（货物）：无
4、验收标准及方法：
5、安装调试及技术服务（培训）要求（货物）：

6、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：货到验收合格后一次性付清货款
7、售后服务要求：制造商提供远程技术指导
8、其他需要说明的事项：无
二：履约要求                 
1、工期（或服务期限、供货期限）：10天到货
2、质保期：三年质保期，质保期内非人为原因造成的故障免费维修更换。
3、交付或实施的地点：甲方指定地点

4、发生故障做出响应的时间：三小时故障响应时间
5、伴随服务:无
6、其他未尽事项：无
三、供应商特定资格要求（《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，项目有特殊要求，对供应商特定资格条件）

其他要求

是否接受联合体：否

是否接受备选方案：否
是否经财政部门同意采购进口产品：否
是否需要履约保证金及其金额：三小时故障响应时间
是否需要投标单位提供样品及其名称、大小、品种、数量、颜色、材质等要求：否

是否需要投标单位现场踏勘：否
其他要求：无
项目经办人签字：                  部门负责人签字：

项目经办人电话：                  

日期：   年    月    日            日期：    年    月    日

主管校领导签字：

日期：   年    月    日

                                             学院、处室（公章）

（属于采购文件实质性条款的，请用“★”标明；未尽事项可附表说明；如有多页，没签字的页面由项目经办人签字并盖部门公章或骑缝章）
